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ZP/UR/103/2020                                                                                                                Załącznik nr 4 do Siwz 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Zadanie nr 1: „Dostawa oraz montaż klimatyzacji w bud. A2 w pomieszczeniach nr 6, 7 i 9” 

 

Przedmiotem zamówienia jest dobór ,dostawa i montaż kompletnej instalacji klimatyzacji z funkcją 

grzania w pomieszczeniach nr 6 ,7 i 9 w budynku A2 przy ul. Rejtana. Pomieszczenia znajdują na 

parterze budynku. Wymiary pomieszczeń to: pom nr 6. - 6m dł,6m szer. 3,3m wys., okna od strony 

północnej na całej ścianie szer. 6m ,pom nr 7. - 3m dł,3m szer. 3,3m wys., okna od strony północnej 

na całej ścianie szer.3m  , pom nr 9.  -3m dł,3m szer. 3,3 m wys., okna od strony północnej na całej 

ścianie szer. 3 m.  

Termin realizacji 14 dni kalendarzowe od podpisania umowy.  Minimalny okres gwarancji 24 miesiące  

obejmujący także serwis i wszystkie materiały eksploatacyjne. 

 
 
Zadanie nr 2: „Dostawa oraz montaż klimatyzacji w bud. A2 w pomieszczeniach nr 120, 202 i 
204” 

 

Przedmiotem zamówienia jest dobór ,dostawa i montaż kompletnej instalacji klimatyzacji w 

pomieszczeniach nr 120 ,202 i 204 w budynku A2 przy ul Rejtana. Pomieszczenia znajdują na: 1 

piętrze budynku - pom 120 oraz na piętrze 2 -pom 202 i 204 budynku trzypiętrowego. Wymiary 

pomieszczeń to: pom nr 102. - 12m dł,6m szer. 3,3m wys. , okna od strony północnej na całej ścianie 

dł. 6m ,pom nr 202. - 12m dł,6m szer. 3,3m wys., okna od strony południowej na całej ścianie dł.12m  

, pom nr 204.  -12m dł,6m szer. 3,3 m wys., okna od strony południowej na całej ścianie dł.12 m. Sala 

120 to sala komputerowa, ilość komputerów 31 szt. Sala 202 to sala wykładowa, ilość studentów 31. 

Sala 204 to sala komputerowa, ilość komputerów 30 szt. Jednostki zewnętrzne umieścić na dachu. 

Termin realizacji 14 dni kalendarzowe od podpisania umowy.  Minimalny okres gwarancji 24 miesiące  

obejmujący także serwis i wszystkie materiały eksploatacyjne. 


