
ZP/UR/42/2016                      Załącznik nr 2 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

„Remont istniejącego węzła cieplnego w D.S. „Filon” przy ul. Cichej 4 w Rzeszowie” 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-remontowe związane z istniejącym 
węzłem cieplnym w D.S. „Filon” wg szczegółowego opisu zamieszczonego                             
w Kosztorysie ślepym (Zał. nr 2.1 do SIWZ). 
 

2. Specyfikacja kosztorysowa stanowi wyłącznie element pomocniczy dla kalkulacji ceny 
i zawiera zakres prac demontażowych, montażowych, roboty budowlane                                
z uwzględnieniem materiałów, sprzętu i robocizny.  
 

3. Węzeł cieplny zlokalizowany jest w części podpiwniczonej budynku D.S. ”Filon” dla 
potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z automatyką pogodową. 
Obieg c.o. wymuszony za pomocą elektronicznych pomp obiegowych. Technologia 
węzła oparta została na wymiennikach typu JAD /szczegóły w kosztorysie/. 
 

4. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu budowy 
celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac 
będących przedmiotem zamówienia. Celem jest wykluczenie możliwości roszczeń 
Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.  
 

5. Prace powinien realizować Wykonawca posiadający uprawnienia oraz doświadczenie 
w usługach odpowiadających zakresowi prac. 
 

6. Prace remontowe należy wykonywać według wytycznych zawartych w kosztorysie 
oraz ogólnie obowiązujących normach, poradnikach i zarządzeniach w zakresie sztuki 
budowlanej z zachowaniem przepisów BHP i przeciwpożarowych. 
 

7. Wykonawca winien stale i systematycznie kontrolować prowadzone roboty 
remontowe w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
 

8. Odbioru wyremontowanego węzła cieplnego należy dokonać protokolarnie                        
w obecności Inspektora Nadzoru Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
 
 


