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Wydzielenie pożarowe holu windowego
- Rzut parteru
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Projekt wydzielenia Holu Windowego DS Laura

Budowlana

UWAGI: 
1. Z istniejącej rozdzielni piętrowej NN nie są zasilane żadne urządzenia PPOŻ
2. Nowa ściana S1 - grubość g = 124 mm murowana z cegły ceramicznej lub
bloczków silikatowych na zaprawie cementowej (lub w innej technologi spełniającej wymogi odporności ogniowej REI120.
3. Wykończenie ściany od strony korytarza - płyta PPOŻ GK, gładź, farba akrylowa - 2 warstwy. wykończenie od strony
rozdzielni - nie istotne.
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