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Przejście do budynku
B8

 EKSPERTRYZA  TECHNICZNA w trybie: -  § 2 ust. 2 rozporządzenia MI z
dnia 12.04.2002 r   (t. j. Dz. U. z  2015 r, poz. 1422,  z późn. zm.).

EKSPERTYZA  TECHNICZNA  STANU  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ  DLA
budynku  B1  i  skrzydła B  WYDZIAŁU  PEDAGOGICZNEGO  URz  PRZY

  Ul.  KS.  J.  JAŁOWEGO  24  W  RZESZOWIE.


