
Zestawienie filtrów:
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Budynek AO

Pomieszczenie: TP02

Centrala nr 17 
Sterownica: 248-05-2011
Filtry: 592 x 592 x 600 / 8szt.

Centrala nr 16
Sterownica: 247-05-2011 
Filtry: 592 x 592 x 600 / 8szt.

Centrala nr 15
Sterownica: 264-05-2011
Filtry: 592 x 592 x 600 / 4szt.

592 x 287 x 600 / 4szt.

Centrala nr 14
Sterownica: 266-05-2011
Filtry: 592 x 592 x 600 / 8szt.

287 x 592 x 600 / 4szt.

Centrala nr 13
Sterownica: 246-05-2011
Filtry: 592 x 592 x 600 / 8szt.

Centrala nr 12
Sterownica: 245-05-2011
Filtry: 592 x 592 x 600 / 8szt.



Zestawienie filtrów:
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Budynek AO

Pomieszczenie: TP08

Centrala nr 1
Sterownica: 251-05-2011
Filtry: 592 x 592 x 600 / 8szt.

287 x 592 x 600 / 4szt.

Centrala nr-
Sterownica: 263-05-2011
Filtry: 592 x 287 x 600 / Iszt.



Zestawienie filtrów:
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Budynek AO

Pomieszczenie: TP17

Centrala nr 3 
Sterownica: 250-05-2011 
Filtry: 592 x 592 x 600 / 8szt.

Centrala nr 4
Sterownica: 249-05-2011
Filtry: 592 x 592 x 600 / 8szt.



Zestawienie filtrów:
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Budynek AO

Pomieszczenie: TP19

Centrala nr 5
Sterownica: 259-05-2011
Filtry: 592 x 592 x 600 / 8szt.

287 x 592 x 600 / 4szt.

Centrala nr 6
Sterownica: 258-05-2011
Filtry: 592 x 592 x 600 / 2szt.

287 x 592 x 600 / 2szt.

Centrala nr 7
Sterownica: 256-05-2011
Filtry: 592 x 592 x 600 / 2szt.

592 x 287 x 600 / 2szt.
287 x 592 x 600 / 2szt.

Centrala nr 8
Sterownica: 255-05-2011
Filtry: 592 x 592 x 600 / 8szt.

287 x 592 x 600 / 4szt.



Zestawienie filtrów:
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Budynek AO

Pomieszczenie: TP21

Centrala nr 10
Sterownica: 228-06-2012
Filtry; 592 x 592 x 600 / 4szt.

592 x 287 x 600 / 4szt.

Centrala nr 9
Sterownica: 229-06-2012
Filtry: 592 x 592 x 600 / 2szt.

287 x 592 x 600 / 2szt.



Zestawienie filtrów:
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Budynek AO

Pomieszczenie: Dach KL 3

Centrala nr -
Sterownica: 254-05-2011
Filtry: 595 x 595 x 600 / 8szt.

287 x 592 x 600 / 4szt.

Centrala nr -
Sterownica: 252-05-2011
Filtry: 595 x 595 x 600 / 8szt.

287 x 595 x 600 / 4szt.
592 x 287 x 600 / 4szt.

Centrala nr 20
Sterownica: 257-05-2011
Filtry: 595 x 595 x 600 / 8szt.

287 x 595 x 600 / 4szt.



Zestawienie filtrów:
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Budynek AO

Pomieszczenie: Dach KL 6

Centrala nr-
Sterownica: 261-05-2011
Filtry: 595 x 595 x 600 / 8szt.

287 x 592 x 600 / 4szt.

Centrala nr-
Sterownica: 253-05-2011
Filtry: 595 x 595 x 600 / 8szt.

287 x 592 x 600 / 4szt.

Centrala nr -
Sterownica: 262-05-2011
Filtry: 595 x 595 x 600 / 8szt.

Centrala nr-
Sterownica: 260-05-2011
Filtry: 595 x 595 x 600 / 2szt.

287 x 592 x 600 / 2szt.


