
Zał. 1 
 
Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja istniejącej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 
dla budynku G1 Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Pigonia 8  
Zakres Opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego:  
1) Inwentaryzacja budynku do celów opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,  
2) Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w 2 egzemplarzach w formie 
książkowej dla budynku wraz z wersją elektroniczną,  
3) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna zawierać:  
a) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikającej z przeznaczenia obiektu, sposobu 
użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w 
tym zagrożenia wybuchem,  
b) sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 
stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,  
c) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,  
d) sposoby wykonania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeśli takie prace są 
przewidywane,  
e) sposoby praktycznego sprawdzania i warunków ewakuacji ludzi,  
f) sposoby zaznajomienia użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z 
przepisami przeciwpożarowymi,  
g) zadania i obowiązki w zakresie ochrony ppoż. dla osób będących ich stałymi 
użytkownikami.  
W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego należy podać elementy istotne ze względu na 
ochronę przeciwpożarową w szczególności:  

1) określenie konstrukcji budynku,  
2) określenie przeznaczenia budynku,  
3) kategorii zagrożenia ludzi lub obciążenia ogniowego,  
4) wymiarów budynku (powierzchnia, wysokość i ilość kondygnacji),  
5) rzuty poszczególnych kondygnacji,  
6) plan sytuacyjny działki z zaznaczeniem dojazdów oraz przeszkód naturalnych i 

sztucznych,  
7) oznaczenie kierunków ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych,  
8) oznaczenie podziału obiektu na strefy pożarowe,  
9) oznaczenie rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, 
10) oznaczenie rozmieszczenia włączników instalacji technicznych,  
11) oznaczenie zaworów gazowych, przeciwpożarowych wyłączników prądu, 
12) określenie warunków przechowywania lub występowania materiałów 

niebezpiecznych oraz podanie ilości substancji i jej charakterystyk wraz ze 
sposobami postępowania z tymi substancjami na wypadek pożaru,  

13) oznaczenie hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów 
przeciwpożarowych,  

14) oznaczenie dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z zaznaczeniem wjazdów 
na teren ogrodzony i wejść do budynku.  

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego musi być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 roku nr 
109, poz. 719) 



 

 

 

Warunki jakie musi spełnić wykonawca 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki w zakresie: 

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 

- posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia  

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym 

- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia    

- termin realizacji 2 miesiące po podpisaniu umowy 

- wizja lokalna  

- instrukcja dla  budynku w 2 egzemplarzach oraz na płycie CD format doc. lub PDF.  

- schemat ewakuacji zamontowany na każdym piętrze 

- faktura po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag  

- oferta musi zawierać cenę całego zamówienia  

 

 

   

 

 


